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⾹洲⽔⼚ 0.31 0.69 0.2 0 100 达标

唐家⽔⼚ 0.13 0.98 1.2 0 100 达标

拱北⽔⼚ 0.16 0.76 0.1 0 100 达标

南区⽔⼚ 0.23 0.84 3.1 0 100 达标

⻄城⽔⼚ 0.17 0.87 0.4 0 100 达标

莲溪⽔⼚ 0.22 0.72 0 0 100 达标

⻰井⽔⼚ 0.25 0.82 0.4 0 100 达标

乾务⽔⼚ 0.29 0.87 3.8 0 100 达标

三灶⽔⼚ 0.19 0.84 0.6 0 100 达标

万⼭⽔⼚ 0.64 0.60 0 0 100 达标

东澳⽔⼚ 0.57 0.80 0 0 100 达标

桂⼭⽔⼚ 0.69 0.70 0 0 100 达标

管⽹⽔⽔质合格率（％） 99.86 达标

本⽉⽔质综合合格率（％） 99.87 达标
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